
Результаты контрольных замеров

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 0 0.438 0.000 0.521

2 ПС-68 ТСН-2 0 1.256 0.000 0.053

3 ф.68-02 Ввод-1 0 957.438 0.000 0.461

4 ф.68-06 СОШ 3Т 46.298 0 0.763 0.000

5 ф.68-08 Энергосервис 851.246 0 0.491 0.000

6 ф.68-12 Ввод-2 0 975.532 0.000 0.454

7 ф.68-15 Энергосервис 133.124 0 0.466 0.000

8 ф.68-16 СОТ-28 53.436 0 0.411 0.000

9 ф.68-17 СОТ 3Т 0 0 0.000 0.000

10 ф.68-18 ГЭ 104.642 0 0.365 0.000

11 ф.ПС-68-04 Берендей 50.804 0 0.330 0.000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 697.834 0 0.480 0.000

13 ПС-121 ТСН 0 0.096 0.000 0.583

14 ф.121-12 Ввод-2 0 853.638 0.000 0.019

15 ф.121-14 СОТ Север 188.1 0 0.502 0.000

16 ф.121-16 Прибрежный 0 0 0.000 0.000

17 ф.121-18 СОТ Север 50.91 0 0.470 0.000

№ Название присоединения

Среднее значение за период:

с 01.06.2015 2:00 по 01.07.2015 2:00


