
Результаты контрольных замеров

Декабрь

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 0 6.232 0.000 0.018

2 ПС-68 ТСН-2 0 1.23 0.000 0.107

3 ф.68-02 Ввод-1 0 2052.106 0.000 0.202

4 ф.68-06 СОШ 3Т 66.502 0 0.000 0.000

5 ф.68-08 Энергосервис 2104.62 0 0.000 0.000

6 ф.68-12 Ввод-2 0 2234.03 0.000 0.179

7 ф.68-15 Энергосервис 408.378 0 0.000 0.000

8 ф.68-16 СОТ-28 159.568 0 0.000 0.000

9 ф.68-17 СОТ 3Т 0 0 0.000 0.000

10 ф.68-18 ГЭ 705.898 0 0.000 0.000

11 ф.ПС-68-04 Берендей 188.391 0 0.000 0.000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 1712.02 0 0.000 0.000

13 ПС-121 ТСН 0 1.468 0.000 0.721

14 ф.121-12 Ввод-2 0 2428.336 0.000 0.009

15 ф.121-14 СОТ Север 433.97 0 0.135 0.000

16 ф.121-16 Прибрежный 1467.962 0 0.178 0.000

17 ф.121-18 СОТ Север 333.656 0 0.148 0.000

№ Название присоединения

Среднее значение за период:

с 01.12.2014 2:00 по 01.01.2015 2:00


