
Результаты контрольных замеров

Август

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 0 2.576 0.000 0.598

2 ПС-68 ТСН-2 0 0 0.000 0.000

3 ф.68-02 Ввод-1 0 1807.662 0.000 0.000

4 ф.68-06 СОШ 3Т 37.338 0 0.819 0.000

5 ф.68-08 Энергосервис 932.516 0 0.408 0.000

6 ф.68-12 Ввод-2 0 537.394 0.000 0.000

7 ф.68-15 Энергосервис 127.952 0 0.430 0.000

8 ф.68-16 СОТ-28 63.116 0 0.323 0.000

9 ф.68-17 СОТ 3Т 0 0 0.000 0.000

10 ф.68-18 ГЭ 294.468 0 0.450 0.000

11 ф.ПС-68-04 Берендей 64.574 0 0.247 0.000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 585.958 0 0.348 0.000

13 ПС-121 ТСН 0 1.568 0.000 0.719

14 ф.121-12 Ввод-2 0 1109.814 0.000 0.007

15 ф.121-14 СОТ Север 84.214 0 0.310 0.000

16 ф.121-16 Прибрежный 263.648 0 0.318 0.000

17 ф.121-18 СОТ Север 23.196 0 0.281 0.000
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