
Результаты контрольных замеров

Октябрь

Мощность 

отдача, кВт

Мощность прием, 

кВт
tg(φ), отдача tg(φ), прием

1 ПС-68 ТСН-1 0 2.086 0.000 0.596

2 ПС-68 ТСН-2 0 0.234 0.000 0.607

3 ф.68-02 Ввод-1 0 3137.712 0.000 0.020

4 ф.68-06 СОШ 3Т 54.772 0 0.578 0.000

5 ф.68-08 Энергосервис 724.866 0 0.218 0.000

6 ф.68-12 Ввод-2 0 1533.294 0.000 0.097

7 ф.68-15 Энергосервис 200.31 0 0.145 0.000

8 ф.68-16 СОТ-28 97.214 0 0.100 0.000

9 ф.68-17 СОТ 3Т 0 0 0.000 0.000

10 ф.68-18 ГЭ 370.236 0 0.275 0.000

11 ф.ПС-68-04 Берендей 103.706 0 0.071 0.000

12 ф.ПС-68-07 ГЭ 818.3 0 0.208 0.000

13 ПС-121 ТСН 0 1.5 0.000 0.717

14 ф.121-12 Ввод-2 0 2115.242 0.000 0.002

15 ф.121-14 СОТ Север 126.368 0 0.142 0.000

16 ф.121-16 Прибрежный 323.906 0 0.181 0.000

17 ф.121-18 СОТ Север 67.442 0 0.146 0.000

Заместитель директора       по 

транспортированию 
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